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ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 11.08.2022 № 1870-132

1. Наименование заявителя, адрес: Администрация Лебедевского сельсовета Каратузского района 
Красноярского края 662850, Каратузский р-н, Лебедевка д, Центральная ул, 16
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснаб­
жение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Лебедевского сельсовета 
Каратузского района Красноярского края 662850, Каратузский р-н, Лебедевка д, Центральная ул, 16

3.2 Наименование объекта (адрес): водопровод д. Лебедевка, Каратузский район, Красноярский 
край

3.3 Наименование точки отбора: водоразборная колонка ул.’ Центральная, 57
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,0 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 03.08.2022 08:20
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.08.2022 11:20
Отбор произвел (должность, ФИО): глава сельсовета Кучева И.Н.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутыль, ПЭТ бутыль 
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку проб ответственность несет заказчик 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 03.08.2022 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: Договор № 130028/22 от 17.01.2022 

Цель исследования, основание: По договору 
Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

11.08.2022 г. ,

УТВЕРЖДАЮ 
оводитель ИЛЦ, 
,ш врач филиала 

иргородская Н.В.

М.П.
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8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 1870-03.08
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 11:00 03.08.2022
Дата начала исследования (испытания): 03.08.2022
Дата окончания исследования (испытания): 05.08.2022

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта­
ний

± погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

I Общее мик­
робное число 
(37)

КОЕ в 1 мл 1
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

2 Общие (обоб­
щенные) коли- 
формные бак­
терии

КОЕ в 100 
мл Обнаружено

МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно­
микробиологический анализ питьевой воды

3
Число ОКБ

КОЕ в 100 
мл

2,7
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

4

E.coli КОЕ/100 мл О бнаружено

ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000) "Вода питье­
вая. Обнаружение и количественный учет 
Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. 
Метод мембранной фильтрации."

Лицо ответственное за составление данного 
протокола:

Помощник врача по гигиене пи­
тания Пеганова Е.А.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле­
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об­
разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2_ страниц(ы), составлен в 2 экземплярах. 

Протокол окончен

Протокол № 1870-132 распечатан 11.08.2022 Общее количество страниц: 2, страница 2
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ, 

". Главный врач филиала
________ _ Миргородская Н .В.
11.08.2022 г.

jm .
4

ПРОТОКОЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 11.08.2022 № 1871-132

1. Наименование заявителя, адрес: Администрация Лебедевского сельсовета Каратузского района 
Красноярского края 662850, Каратузский р-н, Лебедевка д, Центральная ул, 16
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 класса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Лебедевского сельсовета 
Каратузского района Красноярского края 662850, Каратузский р-н, Лебедевка д, Центральная ул, 16

3.2 Наименование объекта (адрес): скважина д. Лебедевка, Каратузский район, Красноярский край
3.3 Наименование точки отбора: кран оголовка скважины ул. Зеленая 2

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2,0 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 03.08.2022 08:20
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 03.08.2022 11:20
Отбор произвел (должность, ФИО): глава сельсовета Кучева И.Н.
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутыль, ПЭТ бутыль 
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку проб ответственность несет заказчик 
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 03.08.2022 г

6. Дополнительные сведения:
Основание для отбора: Договор № 130028/22 от 17.01.2022 
Цель исследования, основание: По договору 
Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
№
п\п

Наименование, тип при­
бора

Заводской
номер

Сведения о государственной по­
верке, №

Срок действия до
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1
Спектрофотометр КФК-

13039 С-АШ /25-10-2021/104594730 24.10.2022
ЗКМ

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 1871-03.08
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 11:00 03.08.2022
Дата начала исследования (испытания): 03.08.2022
Дата окончания исследования (испытания): 05.08.2022

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта­
ний 

± погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

1 Общее мик­
робное число 
(37)

КОЕ в 1 мл менее 1
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

2 Общие (обоб­
щенные) коли- 
формные бак­
терии

КОЕ в 100 
мл Не обнаружено

МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно­
микробиологический анализ питьевой воды

3
Число ОКБ

КОЕ в 100
мл

0
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды

4

Escherichia coli
КОЕ/100 
см3

Не обнаружено

ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение 
и количественный учет Escherichia coli и коли- 
формных бактерий. Часть 1. Метод мембранной 
фильтрации"

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15:05 03.08.2022 
Дата начала исследования: 03.08.2022 
Дата окончания исследования: 09.08.2022

№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта­
ний 

± погрешность
НД используемого метода/методики испытаний

1 Запах при 20
°С

баллы 0 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы 
определения запаха, вкуса и мутности

2 Привкус баллы 0 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы 
определения запаха, вкуса и мутности

л Цветность град. менее 1 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения 
цветности

4 Мутность мг/дм3 менее 0,58 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы 
определения запаха, вкуса и мутности

Лицо ответственное за составление данного /  У уг  ̂ \ . Помощник врача по гигиене пи- 
протокола: /  х  W /Q O ^ Jr тания Пеганова Е.А.

I IJ П'ПШЩИСВ̂ I (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет сле­
дующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные об­
разцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 
разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола_____

Настоящий протокол содержит 2_ страниц(ы), составлен в _2_ экземплярах.

Протокол окончен
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